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Insinöörityön tarkoituksena oli valmistaa KNX-koulutusympäristö Metropolian rakennusau-
tomaation opetukseen. Tavoitteena oli tehdä laadukas KNX-salkku ja pyrkiä kirjoittamaan 
mahdollisimman tarkasti työn toteutuksesta, jotta tulevaisuudessa insinöörityötä voidaan 
käyttää tukena uusien KNX-salkkujen tekemiseen. 
 
Työssä on käytetty Prakticumin KNX-koulutuspakettia ja Wurthin työsalkkua. Työsalkulla 
on mahdollista esittää konkreettisesti KNX-järjestelmää ja -ohjelmointia tuleville opiskelijoil-
le. Koulutusympäristön valmistuksessa käytettiin avuksi verkossa olevia aineistoja. 
 
Insinöörityön lopputulokseksi saatiin Metropolia Ammattikorkeakoululle opetuskäyttöön 
toimiva KNX-koulutusympäristö. Koulutusympäristöön kuuluu KNX-järjestelmällä varustettu 
salkku sekä käyttöohjeet ETS5-suunnitteluohjelmistolle. 
 
Jatkossa Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnoissa voidaan KNX-koulutusympäristöllä 
esittää opiskelijoille KNX-järjestelmää käytännön harjoituksilla. Kuten esimerkiksi voidaan 
näyttää valaistuksen ohjausta päälle ja pois, kirkkauden säätöä ja ohjausta läsnäolotiedoil-
la. Koulutusympäristöllä voidaan tulevaisuudessa parantaa opiskelijoiden oppimäärää, 
motivaatiota ja kurssitehtävien laatua. 
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b/s Tiedonsiirtonopeus, bittiä/sekunti. 
CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access; (tietoliikenteen siirtotien varausmenetel-
mä/törmäykset samanaikaisten siirtojen aikana). 
CE-merkintä Valmistajan vaatimustenmukaisuus vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä 
koskevat EU-standardit. 
EIB European Installation Bus, väylätekniikka joka kehitettiin 1990-luvun alus-
sa sähköasennusten turvallisuuteen, joustavuuteen ja mukavuuteen ase-
tettujen suurempien vaatimusten johdosta. 
ETS Projektin suunnittelu, Suunnittelu- ja käyttöönottotyökalu KNX asennuk-
siin, valmistaja- ja tuoteriippumaton. 
KNX Avoin, maailmanlaajuinen standardi kotien ja kiinteistöjen ohjaukseen. 
Standardi perustuu väylästandardeihin EIB, EHS ja Batibus. 
PEI Fyysinen ulkoinen liitäntä. 
PELV Suojaava pienoisjännite. 
SELV Suojaava pienoisjännite. 





Insinöörityössä valmistetaan KNX-koulutusympäristön Metropolia Ammattikorkeakou-
lun opetuskäyttöön. Nykyisen kurssin ”Rakennusten automaatiojärjestelmät” konkreet-
tisen harjoituksen puutteen takia opiskelijoiden KNX-järjestelmän tuntemus perustuu 
ainoastaan PowerPoint-esityksiin. KNX-koulutusympäristöllä on tarkoitus tuoda ha-
vainnollisia käytännön esimerkkejä KNX-järjestelmästä sekä -ohjelmoinnista opiskeli-
joille. 
Tavoitteena on asentaa KNX-järjestelmä työsalkkuun sekä laatia ETS5-
suunnitteluohjelmaan käyttöohjeet. Koulutusympäristön valmistuksessa tullaan käyttä-
mään pääasiassa Prakticumin KNX-koulutuspaketin materiaalia ja KNX-järjestelmän 
opiskelussa käytetään apuna KNX Finland ry:n julkaisemaa KNX:n perusperiaatteita 
käsitttelevää käsikirjaa [1]. Insinöörityön mahdollisina hyötyinä ovat helpompi uusien 
koulutusympäristöjen valmistus ja KNX-järjestelmän esittäminen opiskelijoille konkreet-
tisesti.  
Työssä käsitellään väyläkaapelia siirtotienä KNX-järjestelmässä, siinä kerrotaan muun 
muassa sen rakenteesta ja toiminnasta. Lisäksi myös käsitellään lyhyesti Prakticumin 




KNX on avoin, maailmanlaajuinen standardi kotien ja kiinteistöjen ohjaukseen. Avoin 
standardiin perustuva tekniikka tarjoaa monenlaisia hyötyjä rakennusprojektin kaikille 
osapuolille, sähkölaitevalmistajille, urakoitsijoille ja suunnittelijoille sekä kiinteistöjen 
omistajille ja käyttäjille. [2, s. 11.] 
Avoin KNX on turvallisempi sijoitus kuin suljetut järjestelmät. Kiinteistön omistaja hyö-
tyy siitä, että suurelta määrältä toimittajilta on saatavana KNX-yhteensopivia tuotteita ja 
palveluita. Kilpailun vuoksi laite- ja palveluhinnoittelut pysyvät kurissa ja niiden saata-
vuus on hyvä. KNX-tuotteita kehitetään edelleen laitevalmistajien toimesta, joten asen-
nettuja järjestelmiä on tulevaisuudessa mahdollista päivittää. [2, s. 12.] 
Suunnittelijalle avoin KNX tarkoittaa sitä, että on mahdollista hyödyntää samoja hyväksi 
todettuja ratkaisumalleja kohteesta toiseen. Avoimessa standardissa on mahdollista 
käyttää samassa järjestelmässä monen eri valmistajan tuotteita. Sen takia KNX-
järjestelmän toimittajaa ei tarvitse päättää välttämättä suunnitteluvaiheessa, vaan pää-
töksen voi vielä tehdä sen jälkeenkin. [2, s. 13.] 
Sähköurakoitsijalle riittää, että on hankkinut osaamisen KNX-tekniikan asentamiseen ja 
käyttöönottoon. Hänen ei tarvitse opetella erikseen monen eri järjestelmän erityispiirtei-
tä. Sen jälkeen sähköurakoitsija voi hyödyntää kaikkien yli 380 laitevalmistajan tuotteit-
ta asennuksissa. [2, s. 13.] 
Laitevalmistuksessa avoin KNX tarjoaa valmistajille suuret markkinat. Tällöin tuotannon 
kasvaessa kustannuksia on mahdollista pienentää, mikä antaa valmistajille motivaatio-
ta kehittää kilpailukykyisiä laitteita. [2, s. 13.] 
2.1 KNX-järjestelmä 
Yksi KNX-järjestemän eduista on sen skaalautuvuus. Hajautettuna järjestelmä sopii 
sekä pieniin että suuriin kohteisiin. Väylälaitteiden määrä voi vaihdella 2–3 laitteen 
pienjärjestelmästä (esimerkiksi yksittäisen huoneen valaistus) suureen KNX-
asennukseen (esimerkiksi Pekingin uusi lentokenttä, sisältää yli 11 000 väylälaitetta). 
[2, s. 57.] 
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Yksi suunnittelijan tehtävistä on laatia järjestelmäkaavio. Siinä rakennusta jaetaan 
osiin, joista tehdään omia vyöhykkeitä KNX-järjestelmässä. Vyöhykkeet ovat toiminnal-
lisesti itsenäisiä, mutta vyöhykkeiden välillä voidaan myös välittää sanomia. Näitä vyö-
hykkeitä kutsutaan myös linjoiksi. Suuresta rakennuksesta jaetaan järjestelmässä en-
sin alueisiin ja siitä se jaetaan sitten linjoiksi. [2, s. 57.] 
Nyrkkisääntönä voi pitää, että jos järjestelmässä on alle 50 väylälaitetta, niin yksi linja 
riittää, eikä välttämättä siihen tarvita järjestelmäkaaviota. Kyseinen määrä riittää oma-
kotitaloihin ja muihin laitemäärältään vastaavan kokoisiin kohteisiin. [2, s. 57.] 
KNX-järjestelmässä voidaan käyttää kolmea tiedonsiirtoväylää: 
 tiedonsiirto väyläkaapelin kautta 
 tiedonsiirtosähköverkon kautta 
 tiedonsiirto radioverkon kautta 868 MHz:n taajuusalueella. 
Tässä työssä tiedonsiirtoon käytetään väyläkaapelia, joten KNX-järjestelmässä on käy-
tössä linjoja ja alueita. [1, s. 25.] 
2.1.1 Linjasegmentti 
Linjasegmentti on pienin KNX-järjestelmän vyöhyke. Linjasegmentti rakentuu teholäh-
teestä, väyläkaapelista sekä enintään 64 kpl:sta väylälaitteita. (Jokainen väylälaite las-
ketaan yhdeksi kappaleeksi riippumatta siitä, kuinka monta kanavaa tai toimintoa siinä 
on.) [2, s. 57.] Kuvassa 1 on havainnollistettu linjasegmentin maksimilaajennus (63 




Kuva 1. Linjasegmentti 1.1, jossa on enintään 64 kpl väylälaitteita [2, s. 58]. 
Laitteiden maksimimäärään vaikuttavat valitut virtalähteet sekä laitteiden virrankulutus 
[1, s. 26]. Seuraavat raja-arvot (taulukko 1) koskevat linjassa olevien kaapelien pituuk-
sia: 
Taulukko 1. Kaapelien pituuksia koskevat raja-arvot linjassa [1, s. 26]. 
Linjasegmentin pituus  maksimi 1 000 m 
Teholähteen ja väylälaitteiden välinen etäisyys maksimi 350 m 
Kahdella virtalähteen välinen etäisyys kuristimet 
mukaan lukien 
minimi 200 m 
Kahden väylälaitteen välinen etäisyys maksimi 700 m 
 
Jos linjaa laajennetaan linjavahvistimen (LR) avulla linjasegmentiksi, tämä linjaseg-
mentin kaapelin kokonaispituus on maksimissaan 1 000 metriä. Kaapelia saa haaroit-
taa vapaasti, mutta suljettujen renkaiden asentaminen on kielletty. Linjaan voidaan 
kytkeä rinnan maksimissaan kolme linjatoistinta ja jokaisella linjasegmentillä tulee olla 





Kuva 2. Suurimmat sallitut kaapelinpituudet linjasegmentissä [2, s. 58]. 
2.1.2 Alue 
Halutessa voidaan käyttää enemmän kuin yhtä linjasegmenttiä, kun väylälaitteita tarvi-
taan enemmän kuin 64 kappaletta tai linjasegmentin väyläkaapeli kokonaispituus ylittää 
1000 metriä. Tällöin kohde pitää jakaa useaan linjasegmenttiin. Tarkoituksena on, että 
jokainen linjasegmentti saa rakennuksesta mahdollisimman itsenäisen alueen. Anturit 
ja toimilaitteet, jotka ovat samassa rakennuksen tilassa, tulee sijoittaa samaan lin-
jasegmenttiin. Linjasegmentit suunnitellaan rakennukseen siten, että sanomien lähet-
täminen linjasegmentistä toiseen on mahdollisimman vähäistä. Esimerkiksi keskisuu-
ressa rakennuksessa kannattaa määritellä yksi linjasegmentti rakennuksen jokaiselle 
kerrokselle. [2, s. 59.] 
Jokainen linjasegmentti toteutetaan itsenäisenä. Linjasegmenttien välille asennetaan 
yksi kaapeli, joka yhdistää linjasegmentit keskenään. Tätä kaapelia kutsutaan päälin-
jaksi. Se yhdistää linjasegmentin linjayhdistimien avulla linjasegmentteihin. Päälinjassa 
käytetään fyysisesti samanlaista väyläkaapelia kuin linjasegmenteissäkin. [2, s. 59.] 
Linjayhdistimien tehtävä on välittää vain tarpeelliset sanomat linjasegmentiltä päälinjal-
le ja toisinpäin. Jokaisen vyöhykkeen sisäiset sanomat näkyvät vain kyseisessä lin-






Kuva 3. KNX-alueen maksimilaajennus 15 linjasegmentillä [2, s. 59]. 
Tarpeelliset sanomat voidaan välittää linjayhdistimen ja päälinjan kautta linjasegmentil-
tä toiselle siten, että linjasegmentissä olevan sanoman kohdeosoite on myös liitetty 
toisissa linjasegmenteissä oleviin väylälaitteisiin. Linjayhdistin kopioi sanoman päälin-
jalle, josta toisen linjan linjayhdistin kopioi sen edelleen omaan linjasegmenttiinsä. Tä-
mä on mahdollista, kun kopioitavat ryhmäosoitteet on käyttöönotossa ladattu linjayhdis-
timien suodatintaulukoihin. [2, s. 60.] Kuvassa 4 on havainnollistettu sanoman toistami-
sen toiminta. 
 
Kuva 4. Linjayhdistimet toistavat ”linjalta toiseen” –sanoman [2, s. 60]. 
Jokaisella linjasegmentillä on sama sanomakapasiteetti, noin 20 sanomaa sekunnissa. 
Linjayhdistimien käytöllä kasvatetaan KNX-järjestelmän yhteenlaskettua kapasiteettiä. 
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Linjayhdistin sisältää myös galvaanisen erotuksen päälinjan ja linjasegmentin välillä. 
Galvaanisen erotuksen ansioista järjestelmä toimii normaalisti, vaikka yhdessä linjoista 
olisi vikaa. Jokainen linjasegmentti sekä myös päälinja tarvitsevat siten oman teholäh-
teensä. [2, s. 60.] 
Päälinjaan voidaan yhdistää enintään 15 kpl linjasegmenttejä. Näin muodostuu koko-
naisuus, jota kutsutaan alueeksi. Yhdessä alueessa voi olla enintään 15 x 64 kpl väylä-
laitetta. [2, s. 60.] 
2.1.3 Useita alueita 
Halutessaan voidaan KNX-järjestelmän rakennetta kasvattaa päälinjasta vielä yksi taso 
ylöspäin: enintään 15 aluetta voidaan kytkeä alueyhdistimillä yhteen runkolinjaan. Run-
kolinja on fyysisesti samanlaista kaapelia päälinjan ja linjasegmenttien kaapelien kans-
sa. Alueyhdistin on täysin identtinen laite kuin linjayhdistin, mutta sijaitsee topologian 
eri tasolla. Runkolinjan kanssa väylälaitteiden suurimmaksi määräksi tulee 15 x 15 x 64 
kpl. [2, s. 61.] Kuvassa 5 on havainnollistettu kolme aluetta yhdistettynä runkolinjaan. 
 
Kuva 5. Enintään 15 aluetta voidaan yhdistää runkolinjaan alueyhdistimillä [2, s. 61]. 
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Kun käyttöönotossa ladataan väylälaitteille sovelluksia, suodatintaulukoista riippumatta 
yhdistimet osaavat välittää tarpeelliset sanomat. Ohjelmanlataussanomat ovat täsmä-
lähetyssanomia, joiden kohdeosoite on ladattavan laitteen yksilöllinen osoite. [2, s. 61.] 
2.1.4 Yksilölliset osoitteet 
Väylälaitteen yksilöllinen osoite esitellään kolmen pisteellä erotetun luvun sarjana. Yk-
silöllinen osoite koostuu kahdesta tavusta (= 16 bittiä) siten, että osoitteessa ensim-
mäinen luku varaa neljä bittiä, toinen luku neljä bittiä ja kolmas luku kahdeksan bittiä. 
Tämä tarkoittaa, että ensimmäinen luvun lukualue on 0–15, toisen luvun 0–15 ja kol-
mannen 0–255. Pienin mahdollinen yksiköllinen osoite on 0.0.0 ja suurin mahdollinen 
15.15.255. [2, s. 62.] Kuvassa 6 on havainnollistettu yksilöllisen osoitteen rakenne. 
 
Kuva 6. Yksilöllisen osoitteen rakenne [2, s. 37]. 
Yksilöllisen osoitteen ensimmäinen luku kertoo, millä alueella väylälaite sijaitsee. Toi-
nen luku kertoo linjan numeron alueessa. Kolmas luku on väylälaitteen numero linjas-
sa. Esimerkiksi yksilöllinen osoite 1.2.3 on kolmas laite linjassa 2, joka on alueella 1. [2, 
s. 62.] 
Tavalliset väylälaiteet käyttävät yksilöllisiä osoitteita, joiden kaikki numerot ovat nollaa 
suurempia. Osoitteiden viimeiset luvut, jotka ovat nollia, on varattu yhdistimille. Viimei-
sen numeron ollessa nolla, esimerkiksi 1.1.0, on kyseessä linjayhdistin ja kahden vii-
meisen numerot ollessa nollia, esimeriksi 1.0.0, on kyseessä alueyhdistin. [2, s. 62.] 
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Yksilöllinen osoite 15.15.255 tarkoittaa väylälaitetta, joka on käyttämätön tai tyhjennet-
ty. Ohjelmoimattoman linjayhdistimen yksilöllinen osoite on 15.15.0. Osoite 0.0.0 voi 
olla käytössä TCP/IP-rajapinnalla. [2, s. 62.] 
2.1.5 Linjasegmenttiin lisää laitteita 
Edellä mainittiin, että linjasegmentissä voi olla maksimissaan 64 väylälaitetta, joten 
näin linjassa 1.1 väylälaitteiden yksilölliset osoitteet ovat välillä 1.1.0 (linjayhdistin) ja 
1.1.63, mutta kuitenkin yksilöllisen osoitteen viimeisen numeron lukualue on 0–255. [2, 
s. 62.] 
Väylälaitteet 64–255 saadaan linjatoistimien avulla käyttöön. Kolmella linjatoistimella 
on mahdollista jakaa yksi linjan neljään linjasegmenttiin. Linjatoistin on samanlainen 
laite kuin linjayhdistin. Erona linjatoistissa ja linjayhdistimessä on, ettei linjatoistin suo-
data sanomia, vaan kopioi kaikki sanomat linjasegmentiltä toiselle. [2, s. 62.] Kuvassa 
7 on havainnollistettu linjan 1.1 jaettuna neljään linjasegmenttiin. 
 
Kuva 7. Linja 1.1 on kolmella linjatoistimella jaettu neljään linjasegmenttiin [2, s. 63]. 
Linjatoistin saa samanlaisen yksilöllisen osoitteen kuin muut tavalliset väylälaitteet. 
Esimerkiksi linjatoistin linjasegmentissä 1.1 voi saada osoitteen 1.1.64, ja siihen lin-
jasegmenttiin sijoitetaan väylälaiteet 1.1.65–1.1.127. [2, s. 63.] 
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Linjatoistimia ei saa ketjuttaa, vaan jokainen linjatoistin pitää kytkeä ensimmäiseen 
linjasegmenttiin. Linjatoistimia ei myöskään saa käyttää päälinjassa tai runkolinjassa. 
[2, s. 63.] 
Linjatoistimien käytössä on omat huonot puolensa. Linjatoistin nimittäin kopioi kaikki 
sanomat eikä lisää KNX-järjestelmään kokonaissanomankapasiteettiä vastaavalla ta-
valla kuin linjayhdistin. ETS-ohjelman kanssa on myös ongelmia. Koska ohjelman topo-
logianäkymä ei tunnista linjasegmenttejä. ETS sijoittaa kaikkien linjasegmenttien väylä-
laitteet ja toistimet samaan linjaan. Jos halutaan ohjelmassa sijoittaa väylälaitteet omiin 
linjasegmentteihinsä, niin sen tulee tehdä käsin. Näiden syiden takia kokeneet käyt-
töönottajat suosittelevat, että uudiskohteen järjestelmäsuunnittelu tulee tehdä ilman 
linjatoistimia. Kun myöhemmin tehdään laajennustöitä, toistimien käyttö voi olla hyödyl-
listä. [2, s. 63–64.] 
2.1.6 Väylälaitteet pää- ja runkolinjoissa 
Linjasegmenttien lisäksi myös päälinjaan voidaan asentaa enintään 64 väylälaitetta. 
Päälinjaan asennettujen yhdistimien määrä tulee huomioita. Jos päälinjassa on 
alueyhdistin ja 15 linjayhdistintä, niin jäljelle jää 64–16 = 48 kpl tavallisille väylälaitteille. 
Päälinjaan kytkettyjen väylälaitteiden yksilölliset osoitteet ovat muotoa X.0.1–X.0.63. [2, 
s. 64.] 
Selvyyden vuoksi väylälaitteita tulisi käyttää päälinjassa harkiten. Poikkeuksena ovat 
asennukset, joissa on vain muutama linja. Esimerkiksi järjestelmä jossa on noin sata 
väylälaitetta, niin kannattaa lähtökohtaisesti jakaa yhteen päälinjaan ja yhteen lin-
jasegmenttiin sekä sijoittaa väylälaitteita näiden kahden väliin. [2, s. 64.] 
Myös runkolinjaan on mahdollista sijoittaa väylälaitteita. Niiden yksilölliset osoitteet ovat 
muotoa 0.0.1–0.0.63. [2, s. 64.] 
2.1.7 Siirtoteknologia 
Sanomien kautta kytkentäkäskyt, signaalit ja muut tiedot välittyvät yksittäisten väylälait-
teiden välillä. Siirtoteknologia koskeva siirtonopeutta ja impulssien tuottamista ja vas-
taanottamista on suunniteltu niin, ettei väylälinja tarvitse impedanssisovitusta ja mikä 
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tahansa topologia on mahdollinen. Väylälaite laskee vaihtojännitteen eron kaapelin 
molempien johtimien välillä. Häiriösäteily vaikuttaa molempiin samanapaisiin johtimiin, 
eikä sen vuoksi vaikuta signaalin jännitteen olennaiseen eroon. [1, s. 29.] 
KNX-parikaapelissa tiedonsiirtonopeus on 9600 bittiä/s. Sanoman välitysprosessi ja-
kautuu neljään osaan: tauko T1, sanoman lähetys, toinen tauko T2 ja viimeiseksi sa-
nomakuittaus sanoman vastaanottaneilta ryhmäobjekteilta. [2, s. 50.] Kuvassa 8 on 
havainnollistettu sanoman välitysprosessia. 
 
Kuva 8. Sanoman välitysprosessi [2, s. 51]. 
2.1.8 Väyläyhteys 
Väylälaitteiden välinen tietojen vaihto on tapahtumaohjattu. Tiedot siirtyvät väylässä 
yksitellen sarjassa. Luotettavuuden takia käytetään hajautettua väyläyhteysmenetel-
mää CSMA/CA (Carrier Sense Multiaple Access/Collision Avoidance), joka on siirtotien 
varausmenetelmä, jolla useat lähettävät laitteet jakavat samaa siirtotietä. Menetelmä 
perustuu törmäyksien havaitsemiseen. [1, s. 30.] 
Törmäykset havaitaan etukäteen lähettämällä siirtotien varaava signaalin ennen varsi-
naista dataa. Jos väylä on vapaa, sanoma lähetetään välittömästi. Toisaalta, jos väylä 
on varattuna, odotetaan väylän vapautumista ja väylän vapauduttua lähetetään sano-
ma. [1, s. 30.] 
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Sanoman prioriteettijärjestelmän ansiosta voidaan antaa jollekin tiedolle (esimerkiksi 
vikasignaalille) etusija. Tietojen vaihto on KNX-järjestelmässä tapahtumaohjattu, joten 
sanomat välitetään vain silloin, kun tapahtuma tekee tietojen siirrosta välttämätöntä. [1, 
s. 30.] 
2.1.9 Sanoman rakenne ja osoitteenmuodostus 
Sanoma rakentuu väyläkohtaisista tiedoista, hyötytiedoista, joilla välitetään tapahtuma 
(esimerkiksi painikkeen painaminen), ja tekstitiedoista, joilla huomataan siirtovirheet. 
Sanoma on merkkijono, jossa merkit liitetään oheistietosisällön kanssa kenttiin. [1, s. 
30.] 
Valvonta- ja tarkistussummakentistä löytyviä tietoja tarvitaan häiriöttömään sanomalii-
kenteeseen. Väylälaitteet, jotka ovat saaneet osoitteen, arvioivat näitä tietoja. Osoite-
kenttä sisältää lähde- ja kohdeosoitteen. Lähdeosoite on aina fyysinen osoite, joka 
osoittaa asennetun lähetyslaitteen alueen ja linjaan. Fyysinen osoite, jota käytetään 
vain käyttöönotossa ja huollossa, on pysyvästi osoitettu väylälaitteelle määrittelyn aika-
na. [1, s. 30.] Kuvassa 9 on havainnollistettu sanoman rakenne. 
 
Kuva 9. Sanoman rakenne [1, s. 30]. 
Kohdeosoitteen avulla määritellään kommunikointikumppani(t). Se voi olla yksittäinen 
laite tai laiteryhmä. Yksi laite voi kuulua moneen eri ryhmään, toisin sanoen laite voi 
olla kytkettynä omaan linjaan, toiseen ryhmään tai jaettu useiden linjojen kesken. Ryh-
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mäosoite määrittää järjestelmän tiedonsiirtoyhteydet. Hyötytietojen siirtämisessä käyte-
tään tietokenttää. Hyötytietoja ovat muun muassa käskyt, viestit, asetusparametrit, mit-
tausarvot ja niin edelleen. [1, s. 30.] 
2.1.10 Väylälaitteiden rakenne 
Toiminnallinen väylälaite (esim. kytkinanturi, himmenninyksikkö, verho-ohjausyksikkö) 
koostuu periaatteessa kahdesta osasta, jotka ovat 
 väyläliitäntäyksikkö (BCU) 
 käyttömoduuli (AM). [2, s. 31.] 
Kuvassa 10 on havainnollistettu uppoasennetun väylälaitteen rakenne. 
 
Kuva 10. Uppoasennetun väylälaitteen rakenne [1, s. 31]. 
Väylälaitteen mallista ja tyypistä riippuen, väyläliitäntäyksikkö ja käyttömoduuli, joko 
kytketään fyysisen ulkoinen liitännän (PEI) kautta (esimerkiksi uppoasennetuille laitteil-
le) tai ne on integroitu koteloon erottamattomana yksikkönä (esimerkiksi DIN-
kiskoasenteisille ja pintaliitoskomponenteille). [1, s. 32.] Kuvissa 11–13 on havainnollis-




Kuva 11. Väylälaitteet uppoasennuksena [1, s. 32]. 
 
Kuva 12. Väylälaitteet DIN-kiskoasennuksena [1, s. 32]. 
 
Kuva 13. Väyläliityntä rakennettu laitteen sisälle [1, s. 33]. 
Väylän kautta tulevat käsiteltävät tiedot välitetään ensin väyläliitäntäyksikköön. Väylälii-
täntäyksiköllä voidaan lähettää, vastaanottaa ja tallentaa erilaisia tietoja, kuten esimer-
kiksi sen oma fyysinen osoite, yksi tai useampi ryhmäosoite sekä sovellusohjelma pa-
rametreineen. Mikroprosessori, toisin sanoen väyläliitäntäyksikön ”aivot”, koordinoi 
näitä toimintoja. Väylälaitteissa tiedot säilyvät virran katketessa tai vian sattuessa. Väy-
lälaitteet asetetaan siihen tilaan, joka on ohjelmoitu varautumaan tämänlaista tilannetta 
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varten. Käyttäytyminen vian ja väyläjännitteen palauttamisessa voidaan nimittäin esioh-
jelmoida. [1, s. 33.] 
Sovellusmoduuli ja -ohjelma määrittävät väylälaitteen toiminnan. Siihen sisältyvät antu-
rit, kuten painikkeet ja binääritulot, kytkimet kuten binäärilähdöt sekä kytkentäyksiköt ja 
himmentimet tai näiden yhdistelmä. [1, s. 33.] 
2.1.11 Virtalähde 
KNX-järjestelmässä käytetään korkeintaan 29 V:n pienjännitettä SELV (Safety Extra 
Low Voltage). Väylä on erotettu sähköverkkojärjestelmästä, joten käyttäjä voi turvalli-
sesti koskettaa väyläkaapelia. Virtalähde noudattaa standardin DIN EN 50 090 vaati-
muksia. Se on virtarajoitettu väylän puolella sekä oikosulkusuojattu. Vastuskuormana 
väyläsanomille toimii virtalähteen oma kuristin, joiden ansioista signaalit eivät vaimene 
väylässä. Virtalähteen toista kuristamatonta ulostuloa voidaan käyttää välissä olevan 
kuristimen yhteydessä lisälinjan syöttämiseen. [1, s. 33.] 
Jännitteenaleneman huomioimiseksi nykyään jännite nostetaan yleisesti 30 V:n tasolle. 
SELV- ja PELV-järjestelmän (Protective Extra Low Voltage) jännitelähteinä käytetään 
yleensä suojajännitemuuntajaa, joka täytää standardin SFS-EN 60 742 ”Suojaerotus-






3 Työn toteutus 
Insinöörityön tavoitteena oli valmistaa toimiva KNX-koulutusympäristö Metropolia Am-
mattikorkeakoulun opetuskäyttöön. Tampereen ammattikorkeakoululla on käytössään 
KNX-koulutusympäristöt, jotka on suunniteltu ja toteutettu salkkujen sisään. Metropoli-
an puolelta toiveena oli, että valmistetaan KNX-koulutusympäristö, joka sisältää KNX-
järjestelmällä varustettun työsalkkun sekä käyttöohjeet ETS5-suunnitteluohjelmalle. 
Jotta ei tarvinnut keksiä pyörää uudelleen, tehtiin TAMK:n kanssa yhteistyötä, jotta 
saatiin työ alkuun nopeasti. Koulutusympäristössä käytetyt komponentit on esitelty seu-
raavassa kappaleessa 3.1. 
3.1 Prakticumin KNX-koulutuspaketti 
KNX-koulutusryhmä perustuu noin 20 oppilaitoksesta, jotka ovat KNX Finland ry:n jä-
seniä. Yhteisvoimin koulutusryhmässä on luotu yhtenäinen ympäristö oppilaitoksissa 
tapahtuvia luentoja varten. Ryhmä toimii yhdessä hyvin aktiivisesti ja kehittää opetus-
ympäristöä. Peruspakettiin kuuluu kuuden laitevalmistajan tuotteita. Paketilla on mah-
dollista tehdä muun muassa valaistuksen ja lämmityksen ohjausta. [3, s. 3-4.] Kuvassa 
14 on esitetty Prakticumin KNX-koulutuspaketin sisältö. 
 




Berker-yleishimmennin toimii ”cut-on tai cut-off”-periaatteella. Laite pystyy ohjaamaan 
ja himmentämään hehkulamppuja, HV-halogeenilamppuja ja LV-halogeenilamppuja. 
Laite on varustettu kahdella sisääntulolla. Parametrionnista riippuen niillä voidaan 
esim. ohjata suoraan himmennystä ulostulossa tai vaihtoehtoisesti käyttää binää-
risisääntulona KNX-järjestelmässä. Näillä sisääntuloilla saadaan lähetettyä erilaisia 
sanomia. [4, s. 1.] Kuvassa 15 on tuotekuva yleishimmentimestä. 
 
Kuva 15. Berker-yleishimmennin 75341003 [5]. 
3.1.2 Berker-universaali liityntäyksikkö 
2-kanavaisella liityntäyksiköllä on 2 itsenäistä kanavaa, joita riippuen parametrionnista 
voi käyttää sisääntuloina tai vaihtoehtoisesti ulostuloina. Sisääntuloihin voi kytkeä 2 
potentiaalivapaata painonappia/kytkintä ja laitteella voi lähettää kytkentä-, himmennys-, 
kaihdin/ikkunaohjaus- tai arvonlähetysviestejä. [6, s. 1.] Kuvassa 16 on tuotekuva liitän-
täyksiköstä. 
 




Laitteen toimintoihin kuuluvat himmennys, kytkentä päälle ja pois, käsikäyttö, LED-
kytkentätilan näyttö, ajastustoiminnot, pakko-ohjaustoiminnot ja tilanteet (32 per kana-
va). Himmennysasettelut ovat seuraavat 3 x 300 W, 1 x 600 W ja 1 x 300 W tai 1 x 900 
W. [8, s. 30.] Kuvassa 17 on tuotekuva Hager-yleishimmentimestä. 
 
Kuva 17. Hager-yleishimmennin TXA213 [8, s. 30]. 
3.1.4 Hager-valaisintoimilaite/kaihdinohjain 
Laitteen valaistustoimintoihin kuuluvat kytkentä päälle ja pois, käsikäyttö (estettävissä), 
LED-kytkentätilan näyttö, ajastustoiminnot, pakko-ohjaustoiminnot, logiikkatoiminnot, 
käyttötuntilaskin ja tilanneohjaukset (32 per kanava). Toimintoihin rulla-/säleverhoissa 
kuuluvat taas ajo ”ylös/alas/seis”, sälesäätö, käsikäyttö (estettävissä), LED-
kytkentätilan näyttö, kuolleen miehen kytkentä, tuuli-, sade-, pakko- tai lukitustoiminto, 
tasot ajettavissa suoraan laitteelta sälesäädöllä (32 per kanava) ja kaksi päällekkäistä 
lähtöä yhdistetty toisiinsa (maks. 4-kanavainen rulla-/säleverhoyksikkö). [8, s. 27.] Ku-
vassa 18 on tuotekuva Hager-valaisintoimilaitteesta.  
 
Kuva 18. Hager-valaisintoimilaite/kaihdinohjain TXA208B [8, s. 27]. 
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3.1.5 Gira-lämmityslaite ja vesikiertoventtiili 
Gira-lämmitystoimilaite koostuu kuudesta sisäisestä väyläliitynnästä, ja se on tarkoitet-
tu ohjaamaan sähkötermisesti toimivia venttiiliajureita lämmitysjärjestelmässä. Kuudella 
ulostulolla voidaan ohjata venttiileiden toimintoja, joita ohjataan KNX sanomilla. Neljä 
sähkötermistä venttiiliajuria voidaan kytkeä yhteen ulostuloon. Laite asennetaan DIN-
kiskoon.  Kytkentätoiminnoilla tai pulssinleveysmodulaatiolla (PWM) voidaan ohjata 
ulostuloja. Laitteen toiminnan voi testata myös ilman väyläjännitettä. Ohjelmoimatto-
massa tilassa on asetettu PWM valmiiksi arvoon 50 % ja pulssin pituus asetettu 15 
minuuttiin. [9, s. 1.] Kuvassa 19 on tuotekuva Gira-lämmityslaitteesta ja vesikiertovent-
tiilistä. 
 
Kuva 19. Gira-lämmityslaite 101800 ja vesikiertoventtiili 112200 [9, s. 1]. 
3.1.6 Jung-huoneohjain 
Jung-huoneohjain on varustettu termostaatilla, joka kykenee tekemään monenlaisia 
kuormitusohjauksia. Kuormitusohjauksia voivat olla esimerkiksi valon kytkeminen pääl-
le ja pois, himmennys, kaihdinohjaus, valoisuusarvot, lämpötilan mittaus/ohjaus ja ti-
lanneohjauksen kutsu ja tallennus. [10, s. 1.] Kuvassa 20 on tuotekuva Jung-
huoneohjaimesta. 
 
Kuva 20. Jung-huoneohjain 4093KRMTSD [10, s. 1]. 
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3.1.7 ABB painike + väyläliityntäyksikkö 
Laitteen toimintoihin kuuluu perustoimintojen säätäminen, kuten esimerkiksi valon kyt-
keminen päälle ja pois, himmenny, kaihdinohjaus ja LED-tilan näyttö. LED voi näyttää 
eri väreillä toimitilan. [11, s. 1.] Kuvassa 21 on tuotekuva ABB painikkeesta sekä väylä-
liityntäyksiköstä.  
 
Kuva 21. ABB painike 6127/01-84-500 + väyläliityntäyksikkö 6120/12-101-500 [11, s. 1]. 
3.1.8 ABB USB/S1.1 
USB/S1.1:n avulla saadaan yhteys tietokoneen ja KNX-väylän välille. Laite on yhteen-
sopiva ETS3-ohjelman tai uudemman ETS-ohjelman kanssa. [12, s. 5.] Kuvassa 22 on 
tuotekuva ABB USB laitteesta. 
 





Virtalähde on yksi järjestelmäkomponentti, joka on välttämätön KNX-järjestelmässä. 
Virtalähteen ominaisuuksiin kuuluvat oikosulkusuojaus, KNX-järjestelmän jännitteen 
seuranta sekä ”reset”-painike väylän nollausta varten. [13, s. 1.] Kuvassa 23 on tuote-
kuva Theben-virtalähteestä. 
 
Kuva 23. Theben-virtalähde 160 mA [13, s. 1]. 
3.1.10 Schneider-painike 
Schneider-painike on KNX-painike, joka koostuu integroidusta väyläliityntäyksiköstä ja 
merkintäikkunasta. Laitteella on painonappikohtainen statusindikointi sekä toimintaindi-
kointi. Toimintoihin kuuluvat esimerkiksi valon kytkeminen päälle ja pois, himmennys, 
kaihdinohjaus, pulssin reuna komennot, 8-bittinen lineaarinen säädin sekä tilannetoi-
minto. [14, s. 1.] Kuvassa 24 on tuotekuva Schneider-painikkeesta. 
 




Liiketunnistin on tarkoitettu sisäkäyttöön. Seinä- ja uppoasennukseen tarkoitettulla tun-
nistimella on tunnistuskulma 180° ja tunnistussäde on 8 metriä optimaalisella asennus-
korkeudella (1,1 metriä). Tunnistimessa on hämäräkytkin, jolla voi ohjata jopa viisi toi-
sistaan riippumatonta toimintoa valon ja liikkeen mukaan. Väylään liitytään mukana 
toimitettavalla väyläkaapeliliittimellä. [15, s. 1.] Kuvassa 25 on tuotekuva Schneider-
liiketunnistimestä. 
 
Kuva 25. Schneider-liiketunnistin Argus 180 MTN631619 [15, s. 1]. 
3.2 KNX-koulutusympäristö 
Edellä mainittiin, että TAMK:lla on käytössään monia KNX-koulutusympäristöjä, jotka 
on toteutettu salkkujen sisään. Aiemmin mainittiin myös, että tehtiin koulun kanssa yh-
teistyötä. Työhön saatiin apuja ja ideoita TAMK:n lehtori Veijo Piikkilältä sekä laborato-
rioinsinööri Saul Wiinamäeltä. Pienen Wiinamäen kanssa käydyn keskustelun jälkeen, 
päätettiin hankkia Wurthin työsalkku tuotenumerolla 071593051. Tähän tarkoitukseen 
olisi käynyt mikä tahansa (työkalu)salkku, kunhan se ei ole heikkotekoinen ja kestää 
ajateltua käyttöä. Monesti salkuissa on pahviseinät, jotka on päällystetty alumiinifoliolla. 
Työsalkun materiaali on hopeanhohtoista alumiinia, ja sen mitat ovat 470 x 360 x 180. 
Salkku on näyttävän näköinen, kestävä ja painava. Näiden syiden takia salkku on kallis 
verrattuna muihin normaaleihin salkkuihin. 
Aluksi oli tarpeellista suunnitella, miten väylälaitteet tulisi sijoittaa salkkuun. Ensimmäi-
sessä hahmotelmassa oli ajateltu niin, että keskuslaitteet sijoitetaan salkun yläosaan ja 
23 
  
käyttölaitteet siten alaosaan, mutta opetuksen kannalta sijoittelu ei ollut paras vaihtoeh-
to. Tämän takia päätyttiin toiseen vaihtoehtoon (liite 1), jossa käyttölaitteet sijoiteltuna 
yläosaan ja keskuslaiteet alaosaan. 
Prakticumin KNX-koulutuspaketin lisäksi tarvittiin sähkötarvikkeita, joihin kuului muun 
muassa DIN-kiskoa, sähkökaapelia, kojerasioita ja kehyksiä. Tilauksia oli tehty muuta-
missa erissä. Syinä oli Metropolia Ammattikorkeakoulun tarvikkeiden ja työkalujen puu-
te sekä oma huolimattomuuteni, sillä en ollut ottanut kaikkia tarvittavia asioita huomi-
oon. Ensiksi esimerkiksi valittiin väärät LED-valaisimet, jotka jouduttiin vaihtamaan toi-
siin valaisimiin, jotka olivat sopivampi vaihtoehto käyttötarkoitukseemme. Liitteessä 4 
on listattu tarvikkeita, jotka on tilattu tähän työhön. 
Wurthin työsalkkua ei voitu tilata ilman lisävarusteita. Esimerkiksi työkalupidikkeet, joita 
ei tarvittu tässä työssä, jouduttiin purkamaan ja heittämään ylimääräiset osat roskik-
seen. Alaosan suojalevyä pystyttiin hyödyntämään työssä, ettei kaikkia tarvinnut pur-
kaa. Kuvissa 26–27 esitetään salkkua ennen muutosta ja sen jälkeen. 
 





Kuva 27. Wurthin salkku on muokattu työhön sopivammaksi. 
Kuten kuvista huomataan, niin salkun yläosan levy on vaihdettu isompaan suojalevyyn, 
joka on ostettu Etolasta. Alaosan suojalevyyn täytyi ainoastaan tehdä aukot keskuslait-
teille. Kuvassa 28 esitetään yläosan putkitukset. 
  
Kuva 28. Yläosan putkitukset. 
Kojerasioita asentaessa tulee huomiota, että ruuvikiinnikkeet ovat joko vaakasuorassa 
tai pystysuorassa, jotta kytkin tai muu käyttölaite voidaan asentaa suoraan. Kuvasta 28 
huomataan, että osa kojerasioista oli asennettu vinoon. 
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Väyläkaapelina käytettiin KLMA 2x0,8+0,8 -kaapelia ja väylälaitteet kytkettiin puuraken-
teeseen eli vapaaseen rakenteeseen. Rengasrakenne on kielletty, jotta sanoma ei jää 
pyörimään väylään. [2, s. 103.] Liitteessä 2 on esitetty salkun väyläkytkentä. Kuvissa 
29–30 esitetään väylän johdotus. 
 
Kuva 29. Alaosan väylän johdotus. 
 
 
Kuva 30. Yläosan väylän johdotus. 
Sähköjärjestelmän johdotuksessa käytettiin 1,5 ML- ja MK-johtimia. Johtimien värit ovat 





Kuva 31. Alaosan sähköjärjestelmän johdotus. 
Salkku otettiin käyttöön kesällä 2015, jotta pystyttiin kirjoittamaan ETS5-
suunnitteluohjelmistolle käyttöohjeet. Samalla testattiin salkun toimivuutta. Käyttöoh-
jeen teossa oli käytetty KNX-koulutuspaketin ETS4-käyttöohjetta mallina. Kuvissa 32–
33 on muutamia kuvakaappaus käyttöohjeesta. 
 




Kuva 33. Kuvankaappaus ETS5 käyttöohjeesta. 
Kesän aikana huomattiin, etteivät yläosan suojalevyn kiinnitykset kestäneet ajateltua 
käyttöä. Sen takia kojerasioiden taakse on tehty reiät, joiden avulla päästään helpom-








Insinöörityön lopputulokseksi saatiin Metropolia Ammattikorkeakoululle opetuskäyttöön 
toimiva KNX-koulutusympäristö. Koulutusympäristöön kuuluu KNX-järjestelmällä varus-
tettu salkku sekä käyttöohjeet ETS5-suunnitteluohjelmistolle. 
ETS5:n käyttöohje koostuu yhdeksästä osasta, jotka on luovutettu Metropolia Ammatti-
korkeakoulun käyttöön. Jokaisessa osassa on oma aihealueensa, tarjolla on esimer-
kiksi aloitustoimenpiteet, lämmityksen ohjaus, tulostus ja raportointi. Liitteessä 5 on 
esitelty ETS5:n käyttöohje osa 1. Muita käyttöohjeita ei ole liitetty tähän insinöörityö-
hön. 
Valmista koulutusympäristöä esitellään kuvissa 35–36. 
 
Kuva 35.  Valmiin koulutusympäristön yläosa. 
 




Jatkossa Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnoissa voidaan KNX-
koulutusympäristöllä esittää opiskelijoille KNX-järjestelmää käytännön harjoituksilla, 
kuten esimerkiksi voidaan näyttää valaistuksen ohjausta päälle ja pois, kirkkauden sää-
töä ja ohjausta läsnäolotiedoilla. Koulutusympäristöllä voidaan tulevaisuudessa paran-
taa opiskelijoiden oppimäärää, motivaatiota ja kurssitehtävien laatua. Mielestäni käy-
tännön esimerkit ovat opiskelijoille mielenkiintoisempi vaihtoehto kuin perinteiset Po-
werPoint-esitykset. 
Koulutusympäristön valmistuksessa käytettiin pääasiassa Prakticum KNX-
koulutuspaketin materiaalia. KNX-järjestelmän teorian osiossa käytettiin lähteinä ST-
käsikirjaa 23 sekä KNX Finland ry:n julkaisema KNX perusperiaatteet käsikirjaa. 
Työ osoittautui kaikin puolin hyvin mielenkiintoiseksi. Työn aikana saatiin insinööriopis-
kelijalle lisää kokemusta KNX-järjestelmästä. Tästä kokemuksesta on tulevaisuudessa 
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Riviliitin nro  Selitys 
1 Syöttö 
2 Berker-yleishimmentimen syöttö 
3 Theben-virtalähteen syöttö 
4 Hager-yleishimmentimen syöttö 
5 Hager-valaisintoimilaitteen/kaihdinohjauksen syöttö 
6 Gira-lämmityslaitteen syöttö 
7 Hager-valaisintoimilaite/kaihdinohjaus C1:n tulo 
8 Hager-valaisintoimilaite/kaihdinohjaus C2:n tulo 
9 Hager-valaisintoimilaite/kaihdinohjaus C3:n tulo 
10 Hager-valaisintoimilaite/kaihdinohjaus C4:n tulo 
11 Hager-yleishimmennin C1 lähtö 
 Valaisin R1 
12 Hager-yleishimmennin C2 lähtö 
 Valaisin R2 
13 Berker-yleishimmenin lähtö 
 Valaisin R3 
14 Hager-valaisintoimilaite/kaihdinohjaus C1:n lähtö 
 Hager-merkkilamppu ylös 
15 Hager-valaisintoimilaite/kaihdinohjaus C2:n lähtö 
 Hager-merkkilamppu alas 
16 Hager-valaisintoimilaite/kaihdinohjaus C3:n lähtö 
 Hager-merkkilamppu R4 
17 Hager-valaisintoimilaite/kaihdinohjaus C4:n lähtö 
 Hager-merkkilamppu R5 
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Sähkönumero  Tuote Määrä 
0420033 Draka kumikaapeli 3x2,5 2 m 
2440727 Pistotulppa kuminen 1 kpl 
 Holkkitiiviste vedonpoistolla 1 kpl 
 Holkkitiivisteen vastamutteri 1 kpl 




2317366 Merkkivalo kirkas 230VAC SVN125 4 kpl 
1916048 ONNINEN: Yhdyskisko VB4-12 (12-NAP. 4MM2) 5 kpl 
1916016 ONNINEN: Riviliitin IK5BL (4MM SININEN) 5 kpl 
1916022 ONNINEN: Riviliitin IKE4 (4MM KEVI) 5 kpl 
1916002 ONNINEN: Riviliitin IK5 (4MM HARMAA) 12 kpl 
1916078 ONNINEN: MERKINTÄKILPI GEORG-SCHLEGEL HSK 
60B1 (1 - 10)  
1 kpl 
1916080 ONNINEN: MERKINTÄKILPI GEORG-SCHLEGEL HSK 
60B11 (11 - 20)  
1 kpl 
0292001 KLMA 2 x 0,8 + 0,8 2-4 m 
0400802 Asennusjohto Draka ML 1,5 RU - 
0400803 Asennusjohto Draka ML 1,5 MU - 
0400807 Asennusjohto Draka ML 1,5 SI - 
0400808 Asennusjohto Draka ML 1,5 KEVI - 
0402133 Asennusjohto Draka MK 1,5 MU - 
0402137 Asennusjohto Draka MK 1,5 SI - 
0402138 Asennusjohto Draka MK 1,5 KEVI - 
1976289 Vipurasialiitin WAGO 222-415 5-osainen 2 kpl 
1976299 Vipurasialiitin WAGO 222-413 3-osainen 8 kpl 
 Kaapelikerääjä 2-3 m 
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 ETOLA: muovilevy 44,5 x 33,8 cm 1 kpl 
1152384 Levyseinäkojerasia 6 kpl 
1152735 Nysä levyseinärasioille 20mm AN 9.20 7 kpl 
1102401 JM 20 Jäykkä 2 kpl 
2100705 Artic 5-kytkin valkoinen 1 kpl 
2160710 Artic 1-kehys valkoinen 1 kpl 
2166044 Keskiölevy, Impressivo, umpi, 85mm, valkoinen 1 kpl 
2166101 Peitelevy, Impressivo, 85mm, 1-osainen, valkoinen 2 kpl 
2112071 Exxact Combi 1-kehys valk - Schneider Electric 2 kpl 
4107156 Alasvalo Planex 3 kpl 
4710039 LED-kämmenlamppu Megaman GX53 3 kpl 
1612510 Jakorasia IP55 AP 10 1 kpl 
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